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Száma: …………………………… 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
- a Társulási Tanácshoz - 

 
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati  Társulás Ivóvízminőség-javító beruházás tárgyú 
KEOP-1.3.0./2F/09-2010-0031 azonosító számú projektre vonatkozóan a Hálózatrekonstrukció 

műszaki tartalma megosztása a települések között elfogadásáról 
 
 

Tisztelt Tanácstagok ! 
 
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati  Társulás,  mint a „Jászsági Ivóvízminőség-javító 
beruházás”  tárgyú KEOP-1.3.0./2F/09-2010-0031 azonosítószámú projekt megvalósítója 
(kedvezményezettje) a nevezett projekt részét képező Hálózatrekonstrukció cél teljesítésére,  
egyeztetve a települések képviselőivel, az üzemeltetővel, a Mérnök szervezettel és a Kivitelezői 
konzorcium képviselőivel, a hálózatrekonstrukció műszaki tartalmát illetően az alábbiakat javasolja a 
Társulási Tanács ülésre megvitatásra és elfogadásra; 
 
A hálózat rekonstrukciójának célja: 

- A vízellátó rendszer korszerűsítésének és a hálózat rekonstrukciójának célja az érintett 
településeken élő lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásához szükséges mértékű 
hálózatfejlesztés (hálózat-optimalizáció és fejlesztés) és hálózat-rekonstrukció (a meglévő 
vezetékek legkritikusabb szakaszainak cseréje) megvalósítása, valamint a biztonságos 
üzemeléshez (tárolók, tűzcsapok) és a hálózat tisztításához szükséges műtárgyak, szerelvények 
installációja, valamint a hálózat egyszeri, mechanikai tisztítása. 

A hálózat rekonstrukció műszaki tartalma: 

- A kivitelező kiválasztásra szóló közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációban (3. műszaki 
követelmények és 4. egyösszegű ajánlati ár bontása) meghatározott műszaki tartalom a 
rendelkezésre álló elvi vízjogi engedélyekben leírtak egyező. Ezek, mint indikatív műszaki 
tartalmak értendők.  Abban az esetben, ha a Vállalkozó az ajánlattétel során ezt elfogadja, tehát 
Vállalkozói Javaslatában nem adott ettől eltérőt, (a Megrendelői Követelményeknek megfelelő, 
de más megoldás) csak olyan mértékben valósítható meg amennyiben azt a Megrendelői 
Követelmények másként nem szabályozzák.         

- Az Indikatív tervdokumentációkban szereplő megoldásokat a Vállalkozónak az ajánlattétel során 
elsősorban tájékoztatásként és lehetséges műszaki megoldásként kell kezelnie, amelytől, 
amennyiben azt az ajánlattétel során jelezte, a szerződés keretei között eltérhet, az abban 
foglaltak a Vállalkozó számára tehát az ajánlattétel során kizárólagos kötelezettséget nem 
jelentenek. 

A hálózatrekonstrukció fő célja tehát a vízhálózat folyamatos mechanikai mosatási lehetőségének 
megteremtése. Ennek érdekében a hálózaton új aknák, szerelvények kerülnek beépítésre, amelyek a 
szivacsdugós mosatás biztonságos elvégzéséhez szükségesek. A meglévő hálózat rekonstrukciója 
(maximum a projekt költségek 20%-a, amely tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is) 
csak projekt szinten értelmezhető.  

A hálózattisztítás lehetőségét biztosító kivitelezési munkák indikatív mennyiség-kimutatását 
településenként, az Ajánlati Dokumentáció  (AD) 4. kötete tartalmazza. 



 
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati  Társulás 

5130 J á s z a p á t i,  Dr. Szlovencsák Imre út 2. 
 

Az AD a meglévő Ivóvízhálózat rekonstrukcióra maximum 336.836.015,- Ft-ig tartalmaz költség 
előirányzatot.  
 
Ajánlati Dokumentáció 4. kötete Műszaki Követelmények: 
 

Települések  Mechanikai hálózattisztítás fm 

Alattyán 20 300 

Jánoshida 18 700 

Jászapáti 69 600 

Jászboldogháza 9 000 

Jászivány 2 500 

Jászkisér 42 065 

Jászladány 32 000 

Pusztamonostor 13 600 

 
Meglévő Ivóvízhálózat rekonstrukció   

 Mennyiség 

Mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő földbe elhelyezett tolózárak létesítése  

DN 80 500 db 

DN 100 100 db 

DN 125 2 db 

DN 150 50 db 

DN 200 9 db 

Mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő aknában elhelyezett tolózárak létesítése  

DN 80 29 db 

DN 100 28 db 

DN 125 3 db 

DN 150 9 db 

DN 200 1 db 

Tűzcsapok elhelyezése hálózattisztítás miatt (gerincvezeték csőátmérője szerint) Föld 
feletti kitörésbiztos tűzcsap létesítése 

 

DN 80 8 db 

DN 100 2 db 

Vezetékek átépítése, bekötésekkel (csőátmérő szerint)  

DN 80 4 445 m 

DN100 1 405 m 

 
Mint előzőekből látható, az ajánlattételi anyag előzetesen nem határozta meg a rekonstrukció 
településenkénti műszaki tartalmát, ezért szükséges annak előírása, hogy a Kivitelező ennek 
megfelelően készíthesse el a rekonstrukció tervét.   
 
További a döntést elősegítő információ, az üzemeltetők által településenként közölt a legkritikusabb 
vízvezeték szakaszokat összesítő kimutatás (utcánként, vezeték átmérőre, fm-re).  
 
Ezen követelmények érvényesülésére kérem a csatolt a Mérnök szervezet koordinálásával 
összeállított rekonstrukciós mennyiségek elfogadást. 
 
Jászapáti, 2014. május 30.                                                                                              ____________ 

 előterjesztő 



REKONSTRUKCIÓS MENNYISÉGEK

Vezeték rekonstrukció

DN80 DN100 DN 80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN 80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN80 DN100

ALATTYÁN 113 0 18 0 2 2 0 6 0 0 0 0 2 0

JÁNOSHIDA 853 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JÁSZAPÁTI 713 440 253 36 0 0 9 10 6 0 0 1 3 2

JÁSZBOLDOGHÁZA 404 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0

JÁSZIVÁNY 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JÁSZKISÉR 618 785 148 64 0 6 0 5 20 0 0 0 0 0

JÁSZLADÁNY 423 180 0 0 0 12 0 4 2 0 9 0 0 0

PUSZTAMONOSTOR 787 0 53 0 0 30 0 0 0 0 0 0 3 0

4445 1405 500 100 2 50 9 29 28 3 9 1 8 2

4445 1405 500 100 2 50 9 29 28 3 9 1 8 2

Vezeték rekonstrukció

DN80 DN100 DN 80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN 80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN80 DN100

EGYSÉGÁRAK

Vezeték rekonstrukció

DN80 DN100 DN 80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN 80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN80 DN100 e
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ALATTYÁN 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2,43% 5,04% -2,61% 2,43

JÁNOSHIDA 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 11,69% 10,70% + 1% 11,7

JÁSZAPÁTI 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 24,41% 24,41% 24,41

JÁSZBOLDOGHÁZA 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5,59% 5,15% + 0,44% 5,59

JÁSZIVÁNY 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6,90% 6,39% + 0,5% 6,89

JÁSZKISÉR 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 26,62% 26,62% 26,62

JÁSZLADÁNY 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9,52% 9,52% 9,52

PUSZTAMONOSTOR 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 12,84% 12,17% + 0,67% 12,84

Mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő földbe elhelyezett tolózárak 
létesítése

Mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő aknában elhelyezett 
tolózárak létesítése

Tűzcsapok elhelyezése 
hálózattisztítás miatt 

(gerincvezeték csőátmérője 
szerint) Föld feletti 

kitörésbiztos tűzcsap 
létesítése

AJÁNLATBAN KIÍRT 
MENNYISÉGEK:

Mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő földbe elhelyezett tolózárak 
létesítése

Mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő aknában elhelyezett 
tolózárak létesítése

Tűzcsapok elhelyezése hálózattisztítás 
miatt (gerincvezeték csőátmérője 
szerint) Föld feletti kitörésbiztos 

tűzcsap létesítése

43 500 Ft 50 000 Ft 80 000 Ft 100 000 Ft 120 000 Ft 140 000 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 180 000 Ft 200 000 Ft 220 000 Ft 240 000 Ft 180 000 Ft 200 000 Ft

Mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő földbe elhelyezett tolózárak 
létesítése

Mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő aknában elhelyezett 
tolózárak létesítése

Tűzcsapok elhelyezése hálózattisztítás 
miatt (gerincvezeték csőátmérője 
szerint) Föld feletti kitörésbiztos 

tűzcsap létesítése
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4 915 500 Ft 1 440 000 Ft 240 000 Ft 280 000 Ft 960 000 Ft 360 000 Ft 8 195 500 Ft

37 105 500 Ft 2 240 000 Ft 39 345 500 Ft

31 015 500 Ft 22 000 000 Ft 20 240 000 Ft 3 600 000 Ft 1 440 000 Ft 1 600 000 Ft 1 080 000 Ft 240 000 Ft 540 000 Ft 400 000 Ft 82 155 500 Ft

17 574 000 Ft 640 000 Ft 600 000 Ft 18 814 000 Ft

23 229 000 Ft 23 229 000 Ft

26 883 000 Ft 39 250 000 Ft 11 840 000 Ft 6 400 000 Ft 840 000 Ft 800 000 Ft 3 600 000 Ft 89 613 000 Ft

18 400 500 Ft 9 000 000 Ft 1 680 000 Ft 640 000 Ft 360 000 Ft 1 980 000 Ft 32 060 500 Ft

34 234 500 Ft 4 240 000 Ft 4 200 000 Ft 540 000 Ft 43 214 500 Ft

193 357 500 Ft 70 250 000 Ft 40 000 000 Ft 10 000 000 Ft 240 000 Ft 7 000 000 Ft 1 440 000 Ft 4 640 000 Ft 5 040 000 Ft 600 000 Ft 1 980 000 Ft 240 000 Ft 1 440 000 Ft 400 000 Ft 336 627 500 Ft



 

A társulási ülésen elhangzott kérésekre válaszolva megküldöm az érintett 8 teleülés ivóvíz hálózat 
rekonstrukcióban érintett hálózatok névsorát. A névsor 1-től 10-ig van, a legrosszabbal kezdődően.  
A kútfúrással kapcsolatosan az üzemeltető álláspontja, ami egyezik a vízügyi hatóság álláspontjával is, 
miszerint a tervezett jásziványi 600m-es kút helyett egy 120m-es kutat kellene fúrni, melynek 

vízminősége megegyezik a jelenleg üzemelő kúttal, így ezeknek a kutaknak a vize keverhető 
egymással, még a 600m-es kút feltételezhetően meleg vizű lesz és gázos, ami már nem keverhető a 
most üzemelő kúttal. Jászkisér tekintetében a tervezett 200m -es kút vízminősége szintén nem 
keverhető a jelenleg üzemelő meleg vizű kutakkal, ezért itt a meglévő jelenleg nem üzemképes 800m-
es kút felújítása javasolt, a Vízügyi hatóság javaslata alapján.  
  
üdvözlettel: 
  
Kocza Imre 

Műszaki vezető 
(70) 931- 6404 
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Üzemigazgatóság 
Jászsági Üzemmérnökség 
5100 Jászberény, Margit sziget 1. 
http://www.trvzrt.hu 
Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 







 

 

Jászivány Községi Önkormányzat 
Szabadosi Katalin részére! 
Tel:57/448-148 
e-mail:jaszivany@gmail.com    Tárgy: Árajánlat 
 
Tisztelt Szabadosi Katalin! 
Árajánlatkérésére hivatkozva küldjük a színpad sátor vászszerkezet és ponyvák elkészítésére 
vonatkozó árajánlatunkat. 
 
Méretek:  

- Hosszúság:                                 4,5 m 
- Szélesség:                                  6,5 m 
- Vál.Magasság:                         3,5 m 
- Csúcs.Magasság:    4,5 m 

 
Kivitel: (ponyva) 

- 8x8 szövésvastagságú, 680 g/m2 tömegű, impregnált PVC alapanyagú ponyva, német vagy 
belga alapanyagból, enyhén lángálló, UV álló kivitelben, 

- Fehér színben, 
- 1 db tetőponyva,vázszerkezethez belül elhelyezett ringlizett feszítőkkel rögzíthető, körben 30 

cm-es lelógó drapériával, 
- 1 db hátfal ponyva körbeszegve, ringlizve vázszerkezethez fülekbe fűzött bújtatókkal 

rögzíthető, 
 
Kivitel: (vázszerkezet) 

- Tüzihorganyzott acél vázszerkezet, sarkokon 4 db zártszelvény tartó oszlopra szerelt rácsos 
szerkezetű hosszirányú és keresztirányú összekötő elemekkel, íves vagy csúcsos kialakítással, 
felül hosszirányú merevítőkkel, 

- Drótkötél andrás merevítéssel, 
- Szétszedhető, csavarozható kivitelben,  
- Alsó talplemezeinél rögzíthető, 

 

Vállalási ár összesen: 490 000  Ft + ÁFA  
 
 
Kiszállítás és egyszeri helyszíni felszerelés díja: (3 fővel számolva)  60 000 Ft + ÁFA
  
 
Vállalási határidő: Megrendeléstől számított 7 hét, átadás a Heves Ponyva Kft telephelyén. 
Fizetési feltételek: A megrendeléskor a bruttó vételár 30%-a előlegként a fennmaradó összeg az 
átvételt megelőző banki átutalással fizetendő. 
 
 
Heves, 2014-04-29 

      
Üdvözlettel: Szilágyi Zoltán    

   



Tisztelt Polgfrmester Asszony! Tisztelt Polgfrmester Ur!

A jelenleg hatiilyos, a kdmdnysepro-ipari kdzszolgilltatilsrol sz6l5 2012. 6vi XC. t<irv6ny
2. $ a) pontja szerint a k6m6nysepr6-ipari kiizszolgdltatris biztositdsa a megye egesz
teriilet€n a meryesz6khely meryei jogf vfros iinkormfnyzata k0telez6 feladata. A T6rv6ny
15. $ (1) bekezddse szerint az e ttirv6ny hat6lyba16pds6t megelclz6en a megyei
tinkorm6nyzattal a kcizszolg6ltatds elvdgzdsdre kdtdtt szerz6ddsek esetdben jogut6d a
me gyeszdkhely me gyei j o gri viiro s dnkormrinyzirta.
Fentiek alapjan J6sz-Nagykun-Szolnok megyel,teriilet6n a k6m6nysepr6-ipari tev6kenys6g
ell{fiAsifi a Fiitdstechnikai Vfltalkoz6 Korldtolt Feleldssdgii Trirsasrig (Szolnok, pozsonyi ut
68,) vegzi. t 
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k6
6vre mintegy 200.000.000 Ft::vesztes6get prol
tud kigazdrilkodni. l

': -:.'
A fentiek alapifun k6rem miel6bbi vonatkoz6an, hogy az}ntelepiil6s6re
es6 resz megfizetdsdt Onkormrin la\ja-e vagy sem, illewe ha igen, milyen
mdrt6kben.

Tekintettel az iigy kiemelt volthra, k6rem, hogy nyilatkozat6t elektronikus fiton 2014. m6ius
19-6ie (h6tfoig) juttassa el a polgarmester@ph.szolnok.hu cimre 6s postai rfiton is Szolnok
Megyei Jogri varos Onkormanyzata (5000 Szolnok, Kossuth t6r 9.) ,"")"r".

Segft6 k<izremrikddds6t elore is k<isziindm ds varom miel6bbi viiaszi/-!

MEGYET IOGU VAnos
poLcAnlrssrERE

Jr[sz-Nagykun-Szolnok Megye valam ennyi dnkormd ny zata
Polgrirmestere r6sz6re

Szolnok, 2014. mdjus 13.

H- 5000 Szolnok, Kossuth t6r 9. t Telefon: 56/503-402 o Fax:56/503-404 o E-mail: polgarrnester@ph.szolnok.hu
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Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Titkárság 

<titkarsag@jaszberenykorhaz.hu>  
 

 

 

 címzett: saját magam  

 
 

A „Jászság Egészségéért” Alapítvány Alapítói részére 
  

Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászboldogháza, 

Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, 

Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek és Pusztamonostor Polgármestere részére 

  

Tisztelt Alapítók! Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
  

A „Jászság Egészségéért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítása vált szükségessé, a 

mellékelten megküldött jegyzőkönyvben foglaltak szerint. A módosítás jóváhagyása, 

elfogadása érdekében a mellékelten megküldött, előkészített Alapító Okirat aláírásával és az 

Önök által képviselt önkormányzat körbélyegzőjével szükséges ellátni. Ezt követően az 

alapítvány működésében bekövetkezett változásokat a Szolnoki Törvényszéknél kérni fogjuk 

a nyilvántartásban átvezettetni.  

  

A fentiekre hivatkozva, várjuk szíves visszajelzésüket az Alapító Okirat módosítás 

elfogadásáról. Ezt követően a megküldött jegyzőkönyv és az Alapító Okirat aláírása céljából 

felvesszük Önökkel a kapcsolatot. 

  

   

Tisztelettel: Márkus Andrásné Elnök 

„Jászság Egészségéért” Alapítvány 

5100 Jászberény, Szelei út 2. 

e-mail: titkarsag@jaszberenykorhaz.hu 

Tel.: 06-70/391-0526 

 

mailto:titkarsag@jaszberenykorhaz.hu






 

 

 

 

Határozati javaslat: 

Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

……/2014.(VI. 03.) határozata 

A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Jászivány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt 

eseményekről szóló tájékoztatót. 

 

A határozatról: 

1.) Tari András polgármester 

2.) Márkus Erika jegyző 

értesülnek. 
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